
TECHNISCHE INFORMATIONEN

 HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm 
Technisches Datenblatt und Montageanleitung

Entsprechend der aBG Z-19.53-2449 vom 01.07.2020

• Endlos-Rohrmanschette innenliegend mit  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 / 125

• Diverse Streckenisolierungen wie z.B. RS800, Klimarock sowie Synthesekautschuk einsetzbar

• Keine Beschichtung innerhalb des Schotts erforderlich

• Einfacher Zuschnitt des Gewebes mit Messer oder Schere

• Eine Rolle – alle Durchmesser!
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1. Technische Beschreibung  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm 

Beim  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm handelt es sich um ein System, das aus 2 x ≥ 50 mm dicken Mineral faser platten besteht, welche auf 

den Außenseiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe / viskos beschichtet sind und als Abschottung für elektrische Leitungen, Metallrohre und 

Kunststoffrohre eingesetzt werden kann.

Es ist zugelassen für Leichtbau- und Massivwände ab 100 mm sowie Massivdecken ab 150 mm Dicke, durch die unterschiedliche metallene 

Versorgungsleitungen mit Isolierung, Kunststoffrohre, Aluminiumverbundrohre und elektrische Kabel durchgeführt werden.

Das System  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm enthält keine gefährlichen Substanzen gemäß Richtlinie 67/548/EWG und Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 bzw. gemäß der „Beispielliste der Gefahrstoffe” der EGDS unter Berücksichtigung der Montagebedingungen des Bauprodukts 

und den sich daraus ergebenden Freisetzungsszenarien. 

Die zutreffende Anwendungskategorie des  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm bezüglich BWR 3 (Hygiene, Gesundheit und Umwelt) ist IA/1, S/W3.

Die Widerstandsfähigkeit des  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm gegen Windlast (Über- und Unterdruck) ist in Anlehnung an die DIN EN 12211 

positiv geprüft worden. Prüfprotokoll Nr. 311002506/2/2017 / HFB Engineering GmbH, Leipzig 

2. Technische Daten der Abschottungskomponenten

2.1  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe,  HENSOMASTIK® 5 KS viskos,  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel)

  HENSOMASTIK® 5 KS ist eine ablativ wirkende, mittelviskose und nicht hygroskopische Brandschutzbeschichtung auf Wasserbasis in den 

Ausführungsformen ‚Farbe’, ‚viskos’ und ‚SP’. 

Es handelt sich um eine werkseitig hergestellte Dispersionsbeschichtung mit organischen Bindemitteln, Wasser, mineralischen Füllstoffen, 

Pigmenten und Zusatzstoffen. 

Die Brandschutzprodukte  HENSOMASTIK® 5 KS gehören der Green Product Linie der Rudolf Hensel GmbH an und sind emissionsarm eingestuft. 

Produkteigenschaften  HENSOMASTIK® 5 KS

• Lösemittelfrei, APEO-frei, keine VOC-Emissionen

• Halogen-, formaldehyd-, borat- und weichmacherfrei

• Mechanisch belastbar

• Wasserundurchlässig nach DIN 1048

• Öl- und benzinresistent 

• Wetterfest und UV-beständig nach DIN 53 384

• Alterungsbeständig

• Auch bei hoher Schichtdicke nach Trocknung fl exibel

Umwelt

• Umweltproduktdeklaration EPD-RHG-20140204-IAA1-DE

• Registriert im DGNB-Navigator: CDDWRA

• AgBB-geprüft, VOC-Emissionsklasse A+

Arbeitssicherheit

Bei der Verarbeitung von  HENSOMASTIK® 5 KS sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften einzuhalten. 

 Giscode: M-DF01

Bitte beachten Sie vor der Verwendung von  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe / viskos / SP das entsprechende Sicherheits datenblatt als PDF zum 

Download unter www.rudolf-hensel.de. 

Lagerung

Der Lager- und Transporttemperaturbereich liegt bei mind. + 5 °C bis max. + 30 °C. Trocken und frostfrei lagern!  HENSOMASTIK® 5 KS 

 Farbe / viskos / SP sind bis zu 12 Monate im Originalgebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen!
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Technische Daten und Eigenschaften 

Produktausführungen  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe  HENSOMASTIK® 5 KS viskos  HENSOMASTIK® 5 KS SP

Farbe weiss weiss weiss

Konsistenz fl üssig viskos hochviskos

Rohdichte 1,28 – 1,42 g / cm³ 1,27 – 1,41 g / cm³ 1,28 – 1,45 g / cm³

Nutzungskategorie 

in Bezug auf den 

Witterungseinfl uss

Typ X: Vorgesehen 

auch zur Verwendung 

im Außenbereich

Typ X: Vorgesehen 

auch zur Verwendung 

im Außenbereich

Typ X: Vorgesehen 

auch zur Verwendung 

im Außenbereich

Brandeigenschaften 

nach DIN EN 13501-1
Klasse E Klasse E Klasse E

VOC-Gehalt < 1 g / l < 1 g / l < 1 g / l

Verarbeitung

•  Material-, Untergrund- und 

Lufttemperaturen > + 5 °C, 

Luftfeuchtigkeit < 80 %

•  Gebinde mit langsam laufendem 

Rührwerk homogen aufbereiten

•  Auftrag mit Pinsel, Rolle oder 

Airless-Spritzgerät

•  Airless-Spritzgerät: 

Förderleistung > 5,5 l/min; 

Schlauchlänge max. 15 m; 

Materialdruck mind. 200 bar

•  Filter aus Airless-Pumpe und 

Spritzpistole entfernen

•  Ansaugschlauch am Airless-Gerät 

entfernen

•  Düsenöffnung Airless-

Spritzgerät: 0,023“ – 0,027"

•  Auftragsmenge: ca. 1,4 mm nass = 

1,0 mm trocken = ca. 1,8 kg/m2

•  Verdünnung mit max. 3 % Wasser

•  Material-, Untergrund- und 

Lufttemperaturen > + 5 °C, 

Luftfeuchtigkeit < 80 %

•  Gebinde mit langsam laufendem 

Rührwerk homogen aufbereiten

•  Auftrag mit Pinsel, Rolle oder 

Airless-Spritzgerät

•  Airless-Spritzgerät: 

Förderleistung > 5,5 l/min; 

Schlauchlänge max. 15 m; 

Materialdruck mind. 200 bar

•  Filter aus Airless-Pumpe und 

Spritzpistole entfernen

•  Ansaugschlauch am Airless-Gerät 

entfernen

•  Düsenöffnung Airless-

Spritzgerät: 0,025“ – 0,031"

•  Auftragsmenge: ca. 1,4 mm nass = 

1,0 mm trocken = ca. 1,8 kg/m2

•  Verdünnung mit max. 5 % Wasser

•  Material-, Untergrund- und Luft-

temperaturen > + 8 °C bis 

max. + 30 °C

•  Empfohlene Materialtemperatur 

> + 15 °C

•  Auftrag mit der Kelle oder aus der 

Kartusche

Haftfähigkeit des Untergrunds muss gewährleistet sein! 

Frei von Staub, Schmutz, Fett oder anderen Trennschichten.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen!

Arbeitssicherheit
Bei der Verarbeitung von  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe, viskos und SP sind die für den 

Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften einzuhalten.

Giscode M-DF01

Kennzeichnung und 

Umweltschutz

Die gesetzlichen Vorschriften unterliegen häufi gen Änderungen. 

Änderungen zu Kennzeichnung und Umweltschutz sind daher dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, als PDF-

Download auf www.rudolf-hensel.de verfügbar, zu entnehmen.

Lagerung 

und Transport

Lagerung und Transport bei min. ≥ + 5 °C bis max. + 30 °C.

Frostfrei halten!

Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen!

Mindesthaltbarkeit Mindestens 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde haltbar.
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2.2 Mineralfaserplatten 

Die im  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm geprüften und zugelassenen 

Mineralfaserplatten Hardrock® 040 / ROCKWOOL RPI-15 (entsprechend DIN EN 13 162) weisen eine Rohdichte von ca. 150 kg / m³, einen 

Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C und die Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) nach EN 13501-1 auf. Plattendicke beim  HENSOMASTIK® EI 90 

2 x 50 mm: 2 x ≥ 50 mm

2.3 Rohrmanschetten / Brandschutzmanschetten

AWM II, ETA-11/0208 

 HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 (ETA 16/0369) als intumeszierende Endlos-Rohrmanschette zur Abschottung von Kunststoffrohren bis 

Ø 110 mm im Kombischott bis EI 90 in leichten Trennwänden, Massivwänden und Decken gemäß aBG Z-19.53-2449

2.4 Streckenisolierungen für nicht brennbare Rohre mit Mineralfaser

ROCKWOOL RS 800 mit einem Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C, nichtbrennbar A2
L
-s1, d0 nach EN 13501-1 

2.5 Brennbare Rohre, Aluminium-Verbundrohre und Streckenisolierungen für nichtbrennbare Rohre umwickelt mit  HENSOTHERM® 

7 KS Gewebe 125 oder  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 

Baustoffzulassung ETA 16/0369, Anwendung im Innen - und geschützten Außenbereich, Nutzungskategorien: Y
2 
/ Z

1 
/ Z

2
, hochfl exibel, 

Fixieren des Gewebes mit handelsüblichen Gewebeklebeband und ggf. zusätzlich mit Klammern, Spannbändern oder mit verzinktem Draht 

(s. Kon struktions details in Kapitel 5 und 6).

Europäische Brandklasse nach DIN EN 13501-1

AF/ArmaFlex: B/B
L
- s3,d0 

ArmaFlex Ultima: B
L
- s1,d0

ArmaFlex LS: B
L
- s2,d0 

Kaifl ex KKplus: B
L
 -s2,d0 

Produktausführungen

 HENSOTHERM® 7 KS Gewebe

50

Abmessung: 15.000 x 50 x 2 mm (LxBxH)

125 

Abmessung: 10.000 x 125 x 1 mm (LxBxH)

Verarbeitung

•  Verwendung für brennbare Rohre 

und Synthesekautschuk

•  Umwicklung in der vorgegebenen Anzahl 

der Wicklungen 

• Befestigung mit Tape

• Details siehe Montageanleitung

• Verwendung für Synthesekautschuk

•  Umwicklung in der vorgegebenen Anzahl 

der Wicklungen

•  Befestigung mit Klammern, Spannbändern oder mit 

verzinktem Draht

• Details siehe Montageanleitung

 HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 und 125 lässt sich einfach mit einem Messer oder einer Schere schneiden. 

 HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 und 125 darf nicht mit zusätzlichen Anstrichen versehen werden!

Arbeitssicherheit
Bei der Verarbeitung von  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 und 125 

sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften einzuhalten.

Giscode Nicht anwendbar

Kennzeichnung und 

Umweltschutz

Die gesetzlichen Vorschriften unterliegen häufi gen Änderungen. 

Änderungen zu Kennzeichnung und Umweltschutz sind daher dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, 

als PDF-Download auf www.rudolf-hensel.de verfügbar, zu entnehmen.

Lagerung 

und Transport
Trocken lagern

Mindesthaltbarkeit Mindestens 24 Monate haltbar
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 HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm

in Leichtbau-, Massivbauwänden und Massivdecken

1  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe oder  HENSOMASTIK® 5 KS viskos

2 Mineralfaserplatten 2x ≥ 50 mm

3 AWM II

4a  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

4b  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 125

5  HENSOMASTIK® 5 KS SP 

6 Streckenisolierung

7 Nicht brennbare Rohre

8 Brennbare Rohre

9 Kabelpritsche

10 Elektrische Leitungen

11 Massivbauwand

12 Leichtbauwand

13 ROCKWOOL RS 800 + ROCKWOOL Klimarock

Kombischott in Leichtbau- und Massivbauwand

• •

••

3. Übersicht  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm 

 HENSOMASTIK® Kombischott-Systeme werden als Abschottungen für 

Metallrohre, brennbare Rohre und elektrische Leitungen eingesetzt, um die 

Brandsicherheit von Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die 

mit Öffnungen für Versorgungsleitungen versehen sind.
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4. Anwendungsbereich  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm

Leichtbauwände

Die Wand muss eine Mindeststärke von 100 mm aufweisen und aus einem Holz- oder Stahlständerwerk*, 

welches auf beiden Seiten mit mindestens zwei Lagen von 12,5 mm starken GKF-Platten bekleidet ist, bestehen.

* Zwischen der Abschottung und den Stützen muss ein Mindestabstand von 100 mm eingehalten werden und der Spalt zwischen Stütze und 

Abschottung muss mit mindestens 100 mm Isoliermaterial der Klasse A1 oder A2 (gemäß EN 13501-1) gefüllt werden. Die Tragkonstruktion 

muss in Übereinstimmung mit EN 13501-2 für die erforderliche Feuerwiderstandsdauer eingestuft sein. 

Massivbauwände

Die Wand muss eine Mindeststärke von 100 mm aufweisen und aus Beton, Porenbeton oder Mauerwerk mit einer Mindestdichte von 

650 kg / m³ bestehen.

 HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm in Leichtbau- und Massivbauwänden

Einbausituation Stärke der Mineralfaserplatten Maximale Abschottungsgröße (B x H [cm])

Leichtbauwand ≥ 100 mm 2 x ≥ 50 mm 120 x 200

Massivwand ≥ 100 mm 2 x ≥ 50 mm 120 x 200

Der Einbau eines Leerschotts ist zulässig.

Massivdecken

Die Decke muss eine Mindeststärke von 150 mm aufweisen und aus Beton, Porenbeton oder Mauerwerk mit einer Mindestdichte von 

650 kg / m³ bestehen.

 HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm in Massivdecken

Einbausituation Stärke der Mineralfaserplatten Maximale Abschottungsgröße (B x H [cm])

Massivdecke ≥ 150 mm 2 x ≥ 50 mm 125 x ∞

Der Einbau eines Leerschotts ist zulässig.

Der Abstand der zu verschließenden Bauteilöffnung zu anderen Öffnungen oder Einbauten 

muss den Angaben der nachstehenden Tabelle entsprechen.

Abstand der Bauteilöffnung zu
Größe der nebeneinander 

liegenden Öffnungen (B x H [cm])
Abstand zwischen den Öffnungen [cm]

anderen Abschottungen

eine/beide Öffnung(en) > 40 x 40 ≥ 20

beide Öffnungen ≤ 40 x 40 ≥ 10

anderen Öffnungen 

oder Einbauten

eine/beide Öffnung(en) > 20 x 20 ≥ 20

beide Öffnungen ≤ 20 x 20 ≥ 10

Der Einbau eines Leerschotts ist zulässig. Versorgungsleitungen sind in einem Abstand von maximal 250 mm zu beiden Seiten der 

Wandkonstruktion und von der Oberseite von Deckenkonstruktionen zu schützen. 
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Hinweis: Diese Montageanleitung soll Sie beraten. Sie ersetzt nicht die Angaben der hierfür zugrunde-

liegenden allgemeine Bauartengenehmigung aBG Z-19.53-2449. Die aBG Z-19.53-2449 muss vollständig 

und in ausgedruckter Form an der Einbaustelle vorliegen. 

Montageanleitung HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm in Leichtbau- und Massivwänden 

mit einer Wandstärke von mindestens 100 mm und Massivdecken von mindestens 150 mm

HENSOMASTIK® Abschottungssysteme dürfen nur von geschultem Fachpersonal erstellt werden.

Bei Material-, Untergrund- und Lufttemperaturen unter + 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80 % darf das Kombischott-System 

nicht verarbeitet werden. Vor dem Einbau müssen die Laibungen und die Rohbauöffnung gereinigt und alle losen Teile entfernt werden!

Die freie Fläche des HENSOMASTIK® Abschottungssystems kann bis zu 60 % mit Versorgungsleitungen belegt werden. Eine Nachbelegung 

des HENSOMASTIK® Abschottungssystems, sollten die 60 % in der Fläche noch nicht ausgeschöpft sein, ist problemlos möglich.  

Schritt 1: Aufmaß der Rohbauöffnung (Länge x Breite) auf die Platten übertragen und diese zuschneiden.

Aus diesem Zuschnitt sind einzelne Stücke zuzuschneiden, die passgenau in alle Öffnungen zwischen den 

Leitungen sowie zwischen den Leitungen und der Bauteillaibung, im Schritt 3, stramm sitzend einzubauen sind.

Tipp: Elektrokabel, Rohre und Kabeltrassen können mit Hilfe einer Konturenlehre (-abtaster) auf 

die Mineralfaserplatte übertragen werden.

Schritt 2: Die nach außen zeigenden Seiten der Mineralfaserplattenzuschnitte erhalten eine Brandschutzbeschichtung von mindestens 

1 mm Trockenschichtdicke (ca. 1,4 mm Nassschichtdicke). 

Tipp: Diese ist am wirtschaftlichsten nach dem Einbau der Passstücke in nur einem Arbeitsgang 

mit HENSOMASTIK® 5 KS viskos zu erreichen.

Alternativ können bereits vor- oder endbeschichtete Mineralfaserplatten für die Zuschnitte verwendet werden. 

Schritt 3: Vor dem Einbau müssen die Schnittkanten und die Außenkanten der Mineralfaserplatten 

oder die Laibung der Rohbauöffnung mit HENSOMASTIK® 5 KS Farbe, HENSOMASTIK® 5 KS viskos oder HENSOMASTIK® 5 KS SP 

beschichtet werden. Erst danach können die Zuschnitte in die Rohbauöffnung 

eingebaut werden.

Schritt 4: Spalten, Fugen und Zwickel werden mit HENSOMASTIK® 5 KS SP hohlraumfüllend ausgespritzt. 

Spalten, Fugen oder Zwickel die breiter als 10 mm sind, werden zunächst mit losem Mineralfasermaterial zur Kombischottmitte hin 

ausgestopft und dann mit HENSOMASTIK® 5 KS SP ausgespritzt. Zu beachten ist hier, dass um Rohre der Spalt umlaufend nicht breiter als 

10 mm sein darf! 

Schritt 5: Die Öffnung 2 cm über der Rohbauöffnung umlaufend abkleben, um den Übergangsbereich/die Stoßfuge zwischen der Mine-

ralfaserplattenebene und der Wand bzw. der Decke mindestens 2 cm weit über die Mineralfaserplattenebene hinaus mit mindestens 1 mm 

(Trockenschichtdicke) HENSOMASTIK® 5 KS Farbe bzw. HENSOMASTIK® 5 KS viskos umlaufend zu beschichten.

Bei Wand- und Deckeneinbau sind Kabel und Kabeltrassen 30 cm von der Wand/von der Abschottung zurückgemessen mit mindestens 

2 mm (Trockenschichtdicke) HENSOMASTIK® 5 KS Farbe bzw. HENSOMASTIK® 5 KS viskos zu beschichten.

ACHTUNG! Deckenschotts sind zusätzlich gegen das Betreten zu sichern! 

Abschließend wird das fertige HENSOMASTIK® Abschottungssystem mit einem dafür vorgesehenen und vollständig ausgefüllten 

Kennzeichnungsschild, bei der Rudolf Hensel GmbH erhältlich, gut sichtbar und dauerhaft angebracht, versehen.

Überzugslack für das HENSOMASTIK® Abschottungssystem – Wenn gewünscht besteht die Möglichkeit der farblichen Gestaltung des 

Kombischotts mit den Überzugslacken HENSOTOP SB oder HENSOTOP 84 WB

(50 – 100 μm Trockenschichtdicke) in RAL oder NCS Farbtönen. Individuelle Farbtöne auf Anfrage.
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 HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 als intumeszierende Rohrmanschette für Rohrabschottungen im  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm

■  Intumeszierende Rohrmanschetten zur Abschottung von Kunststoffrohren bis Ø 110 mm und Aluverbundrohren bis Ø 75 mm 

in leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken

■  Flexibel; einfache und schnelle Montage

■  Geringer Platzbedarf durch niedrige Aufbauhöhe

■  Gewebestreifen sind 50 mm breit, 2 mm dick und 15 m lang

■  Folgende brennbare Rohre wurden geprüft: Siehe Rohrgruppen in der aBG Z-19.53-2449

■  ETA 16/0369 und aBG Z-19.53-2449

Rohr-Außen -

durchmesser
Einbau

Anzahl der 

Umwicklungen

Materialbedarf bei 

Einbau in der Wand

Materialbedarf bei 

Einbau in der Decke

32 mm Wand / Decke 2 2x 250 mm 250 mm

40 mm Wand / Decke 2 2x 300 mm 300 mm

50 mm Wand / Decke 2 2x 360 mm 360 mm

56 mm Wand / Decke 2 2x 420 mm 420 mm

63 mm Wand / Decke 3 2x 680 mm 680 mm

75 mm Wand / Decke 3 2x 790 mm 790 mm

90 mm Wand / Decke 4 2x 1.250 mm 1.250 mm

110 mm Wand / Decke 4 2x 1.500 mm 1.500 mm

Rohbauöffnung reinigen

Fachgerechter Einbau des 

 HENSOMASTIK® Kombischotts

Beidseitige Wicklung* um das 

brennbare Rohr, bündig zur 

Schottoberfl äche

Glätten der Oberfl äche

 HENSOTHERM® 7 KS 

Gewebe 50 entsprechend den 

An forderungen zuschneiden

Verschließen des Ringspalts mit 

 HENSOMASTIK® 5 KS SP

Fertige Wicklung mit 

Gewebeband fi xieren

Kennzeichnung der fertigen 

Abschottung

Ausführungsdetails:

* WICHTIG! Bei der Verarbeitung vom  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 

muss darauf geachtet werden, dass die aufgedruckte Chargennummer 

im eingebauten Zustand zu erkennen ist!
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5. Montageanleitung für das  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm, Einbau in Wände

Zulässige Konstruktionselemente:

Die Tragkonstruktion muss gemäß EN 13501-2 für die erforderliche Feuerwiderstandsdauer eingestuft sein.

Leichtbauwände: Die Wand muss eine Mindeststärke von 100 mm aufweisen und aus einem Holz- oder Stahlständerwerk bestehen, 

welches auf beiden Seiten mit mindestens zwei Lagen von 12,5 mm starken GKF-Platten bekleidet ist. Zwischen der Abschottung und den 

Stützen muss ein Mindestabstand von 100 mm eingehalten werden und der Spalt zwischen Stütze und Abschottung muss mit mindestens 

100 mm Isoliermaterial der Klasse A1 oder A2 (gemäß EN 135011) gefüllt werden.

Massivbauwände: Die Wand muss eine Mindeststärke von 100 mm aufweisen und aus Beton, Porenbeton oder Mauerwerk mit einer 

Mindestdichte von 650 kg/m³ bestehen.

Halterungen (Unterstützungen): Die Leitungen müssen senkrecht zur Bauteiloberfl äche angeordnet sein und in einem Abstand von 

höchstens 250 mm von beiden Seiten der Wand abgestützt werden. Die Halterungen müssen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar sein.

Einbau Wand | Brennbare Rohre |  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

5.1. Konstruktionsangaben

Abschottung: Brennbare Rohre aus Kunststoff in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott, Rohre mit Außendurchmesser 

≤ 56 mm ggf. mit PE-Weichschaumstreifen bis 4 mm isoliert. 

Die Rohre werden umwickelt mit zwei Längen  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50 (Breite 50 mm), auf Stoß mittig im Schott und bündig mit 

den Außenseiten der Mineralfaserplatten positioniert. Die beiden Streifen aus  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 sind stramm um das Rohr 

zu wickeln (Anzahl der Lagen gemäß Tabelle) und mit handelsüblichem Gewebeklebeband zu befestigen, sodass die Umwicklungen eng am 

Rohr anliegen. An Rohren mit einem Außendurchmesser ≥ 110 mm ist das  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 jeweils zusätzlich mittig mit 

einem Stahldraht (Durchmesser ≥ 1 mm) zu fi xieren. Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Gewebeband und Mineralfaserplatten wird 

von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt.

 

1 = Leicht-/Trockenbauwand, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 = Brennbares Rohr / Kunststoffrohr, 4 = Außenseiten beschichtet 

mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 5 =  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 (zwei Wickel je 50 mm 

breit auf Stoß), 6 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 7 = Massivbauwand

Hinweis: Diese Montageanleitung soll Sie beraten. Sie ersetzt nicht die Angaben der hierfür zugrunde-

liegenden allgemeine Bauartengenehmigung aBG Z-19.53-2449. Die aBG Z-19.53-2449 muss vollständig 

und in ausgedruckter Form an der Einbaustelle vorliegen. 
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5.1.1. Brennbare Rohre mit  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

Rohrgruppe Rohr / Material
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)

Lagen 

 HENSOTHERM®

7 KS  Gewebe 50

A1 PVC-U, PVC-H, PVC-C

≤ 50 * 1,8 – 3,7 2

75 1,9 – 5,6 3

90 4,3 – 6,7 4

110 4,3 4

B1
PE, PE-HD, LDPE, PE-X, PP, ABS, ASA, PB, 

mineralfaserverstärktes PP

≤ 50 * 3,0 2

75 3,0 3

90 3,5 4

C1 PP-HT

≤ 40 * 1,8 2

50 * 1,8 2

75 1,9 3

90 2,2 4

D Geberit Silent-dB20

56 3,2 2

75 3,6 3

90 5,5 4

110 6,0 4

E Geberit Silent-PP

32 2,0 2

40 2,0 2

50 2,0 2

75 2,6 3

90 3,1 4

F POLO-KAL 3S

75 3,8 3

90 4,5 4

110 4,8 4

G POLO-KAL NG

32 1,8 2

40 1,8 2

50 2,0 2

75 2,6 3

90 3,0 4

H Rehau RAUPIANO PLUS

40 1,8 2

50 1,8 2

75 1,9 3

90 2,2 4

110 2,7 4

* ggf. mit PE-Weichschaumstreifen ≤ 4 mm isoliert
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Einbau Wand | Brennbare Rohre | Rohrmanschette AWM II

5.2. Konstruktionsangaben

Abschottung: Brennbare Rohre aus Kunststoff in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Rohr und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) 

vollständig ausgefüllt. Die Rohrmanschetten vom Typ "AWM II" sind in der zum jeweiligen Rohraußendurchmesser passenden kleinsten 

Größe zu verwenden und beidseitig der Wand anzuordnen. Die Rohrmanschetten müssen mit Hilfe von durchgehenden Gewindestangen M6, 

passenden Muttern und Unterlegscheiben an den Mineralfaserplatten befestigt werden. 

 

1 = Leicht-/Trockenbauwand, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 = Brennbares Rohr / Kunststoffrohr, 4 = Rohrmanschetten 

befestigt mit durchgehenden Gewindestangen M6, 5 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), 

umlaufend ≥ 20 mm breit, 6 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 7 = Massivbauwand

5.2.1. Brennbare Rohre mit Rohrmanschette AWM II

Rohrgruppe Rohr / Material
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)

A2 PVC-U, PVC-H, PVC-C

≤ 50 1,8 – 5,6

63 1,9 – 7,0 

75 1,8 – 8,4

90 1,8 – 12,3

110 1,8 – 12,3

125 2,5 – 9,3

B2
PE, PE-HD, LDPE, PE-X, PP, ABS, ASA, PB, 

mineralfaserverstärktes PP

≤ 50 1,8 – 4,6

63 2,0 – 5,8

75 2,3 – 6,8

90 2,8 – 8,2

110 2,7 – 10,0

125 3,1 – 11,4

C2 PP-HT

≤ 50 1,8 – 3,0

63 1,8 – 3,1

75 1,9 – 3,1

90 2,2 – 3,7

110 2,7
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Einbau Wand | Aluminium-Verbundrohre mit Streckenisolierung aus Mineralwolle RS800 

5.3. Konstruktionsangaben

Abschottung: Aluminium-Verbundrohre in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott.

Die Rohre werden mit einer lokalen mindestens 500 mm bzw. 1000 mm langen im Schott durchgängigen (LS) Streckenisolierung aus 

Mineralwolle ROCKWOOL RS 800 versehen (Isolierdicke gem. Tabelle). Die Länge der symmetrisch zur Schottmitte angebrachten Strecken-

isolierung darf vergrößert, aber nicht verkürzt werden, vollständige Isolierung (CS) ist ebenfalls zulässig. Bei der Befestigung der Strecke-

nisolierungen sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen, ggf. sind zusätzliche Maßnahmen (z. B. Stahlbänder oder Draht ≥ 0,6 mm) 

anzuordnen. Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Isolierung und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 

5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt.

 

1 = Leicht-/Trockenbauwand, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 = Isolierung (durchgängig), 4 = Außenseiten beschichtet mit 

 HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 5 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP 

(Spachtel), 6 = Massivbauwand

5.3.1. Aluminium-Verbundrohre mit Streckenisolierung aus Mineralwolle RS800

Rohrgruppe
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)

Aluminiumschichtdicke

(mm)

Isolierdicke

(mm)

Min. Isolierlänge *

(mm)

I

16 2,0 0,4 – 0,5 20 LS 500

63 4,5 – 6,0 0,8 – 1,5 30 LS 1000

63 4,5 – 6,0 0,8 – 1,5 70 LS 500

75 4,7 – 5,0 0,9 – 1,5 80 LS 500

* LS (Local Sustained) = Im Schott durchgängige Streckenisolierung der Leitung
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Einbau Wand | Aluminium-Verbundrohre mit FEF-Isolierung |  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 

5.4. Konstruktionsangaben

Abschottung: Aluminium-Verbundrohre mit einer kontinuierlichen durchgehenden (CS) Isolierung aus fl exiblem Elastomerschaum (FEF) 

bzw. Synthesekautschuk Typ AF/ArmaFlex (Isolierdicken siehe Tabelle) in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott.

Die Isolierung muss gemäß den Herstellerangaben am Rohr befestigt sein. Die Rohre werden umwickelt mit zwei Längen  HENSOTHERM® 

7 KS Gewebe 50 (Breite 50 mm), auf Stoß mittig im Schott und bündig mit den Außenseiten der Mineralfaserplatten positioniert. Die 

beiden Streifen aus  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 sind stramm um die Isolierung zu wickeln (Anzahl der Lagen gemäß Tabelle) und 

mit handelsüblichem Gewebeklebeband zu befestigen, sodass die Umwicklungen eng am Rohr anliegen. Der max. 10 mm breite Ringspalt 

zwischen Gewebeband und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt.

 

1 = Leicht-/Trockenbauwand, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 = Isolierung (durchgängig), 4 = Außenseiten beschichtet mit 

 HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 5 =  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 (zwei Wickel je 50 mm breit 

auf Stoß), 6 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 7 = Massivbauwand

5.4.1. Aluminium-Verbundrohre mit FEF-Isolierung und  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

Rohrgruppe
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)

Aluminiumschichtdicke

(mm)

Isolierdicke

(mm)

Lagen

HENSOTHERM®

7 KS Gewebe 50

J

16 2,0 0,4 – 0,5 13,0 – 36,5 1

20 2,25 0,5 – 0,6 13,5 – 36,5 1

25 2,5 0,7 13,5 – 36,5 1

32 3,0 – 3,2 0,6 – 0,85 9,0 – 36,5 1

32 3,0 – 4,7 0,4 – 0,5 9,0 – 36,5 1

40 3,5 0,8 – 1,0 13,5 – 36,5 1

40 4,0 – 6,0 0,5 – 0,6 13,5 – 36,5 1

50 4,0 0,8 – 1,2 13,5 – 40,5 2

50 4,5 0,7 13,5 – 40,5 2

63 4,5 – 6,0 0,8 – 1,5 13,5 – 40,5 2

75 4,7 – 5,0 0,9 – 1,5 14,0 – 40,5 2
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Einbau Wand | Aluminium-Verbundrohre ohne Isolierung |  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 

5.5. Konstruktionsangaben

Abschottung: Aluminium-Verbundrohre ohne Isolierung in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Die Rohre werden umwickelt mit zwei Längen  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 (Breite 50 mm), auf Stoß mittig im Schott und bündig mit 

den Außenseiten der Mineralfaserplatten positioniert. Die beiden Streifen aus  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 sind stramm um die Rohre 

zu wickeln (Anzahl der Lagen gemäß Tabelle) und mit handelsüblichem Gewebeklebeband zu befestigen, sodass die Umwicklungen eng am 

Rohr anliegen. Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Gewebeband und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 

5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt.

 

1 = Leicht-/Trockenbauwand, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 = Aluminium-Verbundrohr, 4 = Außenseiten beschichtet mit 

 HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 5 =  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 (zwei Wickel je 50 mm breit 

auf Stoß), 6 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 7 = Massivbauwand

5.5.1. Aluminium-Verbundrohre ohne Isolierung mit  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

Rohrgruppe
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)

Aluminiumschichtdicke

(mm)

Lagen

HENSOTHERM®

7 KS Gewebe 50

K

32 3,0 0,7 3

40 3,5 0,8 4

50 4,0 0,8 4

63 4,5 0,9 4
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Einbau Wand | Nichtbrennbare Rohre mit Isolierung aus Mineralwolle (LS, CS)

5.6. Konstruktionsangaben

Abschottung: Nichtbrennbare Rohre aus Kupfer oder Stahl (beinhaltet auch Edelstahl oder Stahlguss) in einem  HENSOMASTIK® EI 90 

2 x 50 mm Kombischott.

Die Rohre werden mit einer lokalen mindestens 500 mm bzw. 1000 mm langen im Schott durchgängigen (LS) Streckenisolierung aus 

Mineralwolle ROCKWOOL RS 800 versehen (Isolierdicke gem. Tabelle). Die Länge der symmetrisch zur Schottmitte angebrachten Strecke-

nisolierung darf vergrößert, aber nicht verkürzt werden. Eine vollständige durchgängige Isolierung (CS) aus Mineralwolle KLIMAROCK ist 

ebenfalls zulässig (Isolierdicke gem. Tabelle). Bei der Befestigung der Isolierungen sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen, ggf. sind 

zusätzliche Maßnahmen (z. B. Stahlbänder oder Draht ≥ 0,6 mm) anzuordnen. Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Isolierung und 

Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt.

 

1 = Leicht-/Trockenbauwand, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 = Isolierung (durchgängig), 4 = Außenseiten beschichtet mit 

 HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 5 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP 

(Spachtel), 6 = Massivbauwand

5.6.1. Nichtbrennbare Rohre mit Isolierung aus Mineralwolle (LS, CS)

Rohrgruppe Rohr / Material
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)
Isolierung

Isolierdicke

(mm)

Min. Isolierlänge *

(mm)

L

Kupfer, Stahl ≤ 22 1,0 – 14,2 RS800 20 LS 1000

Kupfer, Stahl ≤ 22 1,0 – 14,2 Klimarock 20 CS

Kupfer, Stahl ≤ 54 1,5 – 14,2 RS800 20 LS 1000

Kupfer, Stahl ≤ 54 1,5 – 14,2 Klimarock 20 CS

Stahl ≤ 88,9 3,2 – 14,2 Klimarock 30 CS

*  LS (Local Sustained) = Im Schott durchgängige Streckenisolierung der Leitung

CS (Continuous Sustained) = Kontinuierliche bzw. vollständige im Schott durchgängige Isolierung der Leitung
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Einbau Wand | Nichtbrennbare Rohre mit Isolierung aus Mineralwolle (LI)

5.7. Konstruktionsangaben

Abschottung: Nichtbrennbare Rohre aus Kupfer oder Stahl (beinhaltet auch Edelstahl oder Stahlguss) in einem  HENSOMASTIK® EI 90 

2 x 50 mm Kombischott.

Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Rohr und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) 

vollständig ausgefüllt. Die Rohre werden mit einer lokalen mindestens 2 x 1000 mm langen im Schott unterbrochenen (LI) Streckeniso-

lierung aus Mineralwolle ROCKWOOL RS 800 versehen (Isolierdicke gem. Tabelle). Die Länge der beidseitig auf Stoß an die Mineralfaser-

platten herangeführten Streckenisolierungen darf vergrößert, aber nicht verkürzt werden. Bei der Befestigung der Isolierungen sind die 

Herstellerangaben zu berücksichtigen, ggf. sind zusätzliche Maßnahmen (z. B. Stahlbänder oder Draht ≥ 0,6 mm) anzuordnen.

 

1 = Leicht-/Trockenbauwand, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 = Isolierung (unterbrochen), 4 = Außenseiten beschichtet mit 

 HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 5 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP 

(Spachtel), 6 = Massivbauwand

5.7.1. Nichtbrennbare Rohre mit Isolierung aus Mineralwolle (LI)

Rohrgruppe Rohr / Material
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)
Isolierung

Isolierdicke

(mm)

Min. Isolierlänge *

(mm)

L

Kupfer, Stahl ≤ 22 1,0 – 14,2 RS800 20 LI 2 x 1000

Kupfer, Stahl ≤ 22 1,0 – 14,2 Klimarock 20 LI 2 x 1000

Kupfer, Stahl ≤ 54 1,5 – 14,2 RS800 20 LI 2 x 1000

Kupfer, Stahl ≤ 88,9 3,2 – 14,2 RS800 30 LI 2 x 1000

Stahl ≤ 139,7 4,0– 14,2 RS800 30 LI 2 x 1000

* LI (Local Interrupted) = Im Schott unterbrochene Streckenisolierung der Leitung
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Einbau Wand | Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung |  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 125

5.8. Konstruktionsangaben

Abschottung: Nichtbrennbare Rohre aus Kupfer oder Stahl (beinhaltet auch Edelstahl oder Stahlguss) mit vollständiger (CS) oder min. 

1000 mm langer lokaler (LS) durchgängiger Isolierung aus fl exiblem Elastomerschaum (FEF) bzw. Synthesekautschuk (Typ und Isolierdicken 

siehe Tabelle) in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Die Länge der symmetrisch zur Schottmitte angebrachten Streckenisolierung darf vergrößert, aber nicht verkürzt werden. Die Isolierung 

muss gemäß den Herstellerangaben am Rohr befestigt sein. Die Rohre werden umwickelt mit zwei Längen  HENSOTHERM® 7 KS 

 Gewebe 125 (Breite 125 mm), auf Stoß mittig im Schott positioniert und auf beiden Seiten 75 mm über die Mineralfaserplatten überstehend. 

Die beiden Streifen aus  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 125 sind stramm um die Isolierung zu wickeln (Anzahl der Lagen gemäß Tabelle) und 

mit handelsüblichem Gewebeklebeband zu befestigen, sodass die Umwicklungen eng am Rohr anliegen. Die herausstehenden Enden des 

 HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 125 werden mit Stahldraht (Durchmesser ≥ 1 mm) fi xiert, um ein Aufrollen zu verhindern. Der max. 10 mm 

breite Ringspalt zwischen Gewebeband und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) vollständig 

ausgefüllt.

 

1 = Leicht-/Trockenbauwand, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 = Isolierung (durchgängig), 4 = Außenseiten beschichtet mit 

 HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 5 =  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 125 (zwei Wickel je 125 mm breit 

auf Stoß), 6 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 7 = Massivbauwand

5.8.1. Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung und  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 125 

Rohrgruppe Rohr / Material
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)
Isolierung

Isolierdicke

(mm)

Lagen 

HENSOTHERM®

7 KS  Gewebe 125

M1

Kupfer, Stahl ≤ 15 1,0 – 14,2 AF/ArmaFlex 12,5 – 13,0 1

Kupfer, Stahl ≤ 15 1,0 – 14,2 ArmaFlex LS 12,5 – 13,0 1

Kupfer, Stahl ≤ 15 1,0 – 14,2 ArmaFlex Ultima 12,5 – 13,0 1

Kupfer, Stahl 16 – 22 1,0 – 14,2 AF/ArmaFlex 18,0 2

Kupfer, Stahl 22 – 54 1,5 – 14,2 ArmaFlex LS 25,0 2

Kupfer, Stahl 22 – 54 1,5 – 14,2 ArmaFlex Ultima 25,0 2

Stahl 54 – 60,3 2,9 – 14,2 AF/ArmaFlex 29,0 2

Stahl 60,3 – 88,9 3,2 – 14,2 AF/ArmaFlex 21,0 – 30,5 2

Stahl 60,3 – 88,9 3,2 – 14,2 ArmaFlex LS 21,0 – 30,5 2

Stahl 60,3 – 88,9 3,2 – 14,2 ArmaFlex Ultima 21,0 – 30,5 2

Stahl 60,3 – 88,9 3,2 – 14,2 Kaifl ex KKplus 21,0 – 30,5 2



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technisches Datenblatt und Montageanleitung HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm | 11/22Seite 18

Einbau Wand | Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung |  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

5.9. Konstruktionsangaben

Abschottung: Nichtbrennbare Rohre aus Kupfer oder Stahl (beinhaltet auch Edelstahl oder Stahlguss) mit vollständiger durchgängiger (CS) 

Isolierung aus fl exiblem Elastomerschaum (FEF) bzw. Synthesekautschuk (Typ und Isolierdicken siehe Tabelle) in einem  HENSOMASTIK® 

EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Die Isolierung muss gemäß den Herstellerangaben am Rohr befestigt sein. Die Rohre werden umwickelt mit zwei Längen  HENSOTHERM® 

7 KS Gewebe 50 (Breite 50 mm), auf Stoß mittig im Schott positioniert. Die beiden Streifen aus  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 sind 

stramm um die Isolierung zu wickeln (Anzahl der Lagen gemäß Tabelle) und mit handelsüblichem Gewebeklebeband zu befestigen, sodass 

die Umwicklungen eng am Rohr anliegen. Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Gewebeband und Mineralfaserplatten wird von beiden 

Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt.

 

1 = Leicht-/Trockenbauwand, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 = Isolierung (durchgängig), 4 = Außenseiten beschichtet mit 

 HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 5 =  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 (zwei Wickel je 50 mm breit auf 

Stoß), 6 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 7 = Massivbauwand

5.9.1. Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung und  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 

Rohrgruppe Rohr / Material
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)
Isolierung

Isolierdicke

(mm)

Lagen 

HENSOTHERM®

7 KS Gewebe 50

M2

Kupfer, Stahl ≤ 15 1,0 – 14,2 AF/ArmaFlex 11,0 1

Kupfer, Stahl 15 – 42 1,2 – 14,2 AF/ArmaFlex 13,5 – 36,5 2

Kupfer, Stahl 42 – 54 1,5 – 14,2 AF/ArmaFlex 13,5 2
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Einbau Wand | Kabel, Kabelbündel und Kabeltragekonstruktionen

5.10. Konstruktionsangaben

Abschottung: Kabel aller Arten (keine Hohlleiter) einzeln oder im Bündel mit/ohne Kabeltragekonstruktionen in einem  HENSOMASTIK® 

EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Die Kabel dürfen zu Kabellagen zusammengefasst und auf Kabeltragekonstruktionen verlegt sein. Die Kabeltragekonstruktionen 

(Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) dürfen aus Stahl-, Aluminium- oder Kunststoffprofi len bestehen. Der max. 10 mm breite Ringspalt 

zwischen Kabeln, Kabeltragekonstruktionen und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) 

vollständig ausgefüllt. Die Kabel und Kabeltragekonstruktionen müssen zu beiden Seiten der Abschottung auf einer Länge von jeweils 

mindestens 300 mm, gemessen ab der Oberfl äche der Mineralfaserplatten, mit der Ablationsbeschichtung  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe 

oder  HENSOMASTIK® 5 KS viskos mit einer Trockenschichtdicke von mindestens 2 mm beschichtet werden. Die Kabel und die Kabel-

trage konstruktionen müssen vor dem Aufbringen der Beschichtung gereinigt und ggf. auch entfettet werden. Ein eventuell vorhandener 

Korrosionsschutz der Kabeltragekonstruktionen muss mit der Beschichtung verträglich sein.

 

1 = Leicht-/Trockenbauwand, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 = Beschichtung mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos 

(Länge ≥ 300 mm, TSD ≥ 2 mm), 4 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 

5 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 6 = Massivbauwand

5.10.1. Kabel, Kabelbündel und Kabeltragekonstruktionen

Leitung
Max. Durchmesser Kabelbündel

(mm)

Max. Durchmesser Einzelkabel

(mm)

Kabel aller Arten (keine Hohlleiter), 

Einzelkabel
- 80

Kabel aller Arten (keine Hohlleiter), 

Kabelbündel
100 21
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Einbau Wand | Einzelne fl exible Elektro-Installationsrohre (EIR) mit/ohne Kabel

5.11. Konstruktionsangaben

Abschottung: Einzelne fl exible Elektro-Installationsrohre (EIR) mit/ohne Kabel aller Arten (keine Hohlleiter) in einem  HENSOMASTIK® EI 90 

2 x 50 mm Kombischott. 

Die Rohre werden umwickelt mit zwei Längen  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 (Breite 50 mm), auf Stoß mittig im Schott und bündig mit 

den Außenseiten der Mineralfaserplatten positioniert. Die beiden Streifen aus  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 sind stramm um das Rohr 

zu wickeln (Anzahl der Lagen gemäß Tabelle) und mit handelsüblichem Gewebeklebeband zu befestigen, sodass die Umwicklungen eng am 

Rohr anliegen. Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Gewebeband und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 

5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt. Ebenso werden die Enden der beidseitig jeweils mindestens 25 cm weit überstehenden Elektro-

Installationsrohre verschlossen.

 

1 = Leicht-/Trockenbauwand, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 = Einzelnes fl exibles Elektro-Installationsrohr (EIR) mit/ohne Kabel, 

4 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 5 =  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 

(zwei Wickel je 50 mm breit auf Stoß), 6 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 7 = Massivbauwand

5.11.1. Einzelne fl exible Elektro-Installationsrohre (EIR) mit/ohne Kabel mit  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 

Leitung

Max. Durchmesser 

einzelnes EIR

(mm)

Max. Durchmesser 

Einzelkabel

(mm)

Lagen 

HENSOTHERM®

7 KS Gewebe 50

Einzelnes fl exibles Elektro-Installations-Rohr 

(EIR) mit/ohne Kabel aller Arten 

(keine Hohlleiter)

32 21 2
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Einbau Wand | Bündel fl exibler Elektro-Installationsrohre (EIR) mit/ohne Kabel | Rohrmanschette AWM II

5.12. Konstruktionsangaben

Abschottung: Bündel fl exibler Elektro-Installationsrohre (EIR) mit einem Durchmesser von 125 mm mit/ohne Kabel aller Arten (keine 

Hohlleiter) in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Elektro-Installationsrohren und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 

5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt. Ebenso werden die Enden der beidseitig jeweils mindestens 25 cm weit überstehenden Elektro-

Installationsrohre verschlossen. Die Rohrmanschetten vom Typ "AWM II" sind in der zum jeweiligen Rohraußendurchmesser passenden 

kleinsten Größe zu verwenden und beidseitig der Wand anzuordnen. Die Rohrmanschetten müssen mit Hilfe von durchgehenden Gewinde-

stangen M6, passenden Muttern und Unterlegscheiben an den Mineralfaserplatten befestigt werden. 

 

1 = Leicht-/Trockenbauwand, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 =Bündel fl exibler Elektro-Installationsrohre (EIR) mit/ohne Kabel, 

4 = Rohrmanschetten befestigt mit durchgehenden Gewindestangen M6, 5 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos 

(TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 6 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 7 = Massivbauwand

5.12.1. Bündel fl exibler Elektro-Installationsrohre (EIR) mit/ohne Kabel mit Rohrmanschette AWM II

Leitung

Max. Durchmesser 

EIR-Bündel

(mm)

Max. Durchmesser 

einzelnes EIR

(mm)

Max. Durchmesser 

Einzelkabel

(mm)

Bündel fl exibler Elektro-Installations-Rohre 

(EIR) mit/ohne Kabel aller Arten 

(keine Hohlleiter)

125 64 21
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6. Montageanleitung für das  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm, Einbau in Decken 

Zulässige Konstruktionselemente:

Die Tragkonstruktion muss gemäß EN 13501-2 für die erforderliche Feuerwiderstandsdauer eingestuft sein.

Massivdecken: Die Decke muss eine Mindeststärke von 150 mm aufweisen und aus Beton, Porenbeton oder Mauerwerk mit einer 

Mindestdichte von 650 kg/m³ bestehen.

Halterungen (Unterstützungen): Die Leitungen müssen senkrecht zur Bauteiloberfl äche angeordnet sein und in einem Abstand von 

höchstens 250 mm von der Deckenoberseite abgestützt werden. Die Halterungen müssen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar sein.

Einbau Decke | Brennbare Rohre |  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

6.1. Konstruktionsangaben

Abschottung: Brennbare Rohre aus Kunststoff in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott, die Mineralfaserplatten mit Abstand 

jeweils bündig mit der Deckenober- und der Deckenunterseite im Durchbruch installiert. 

Die Rohre werden umwickelt mit einer Länge  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 (Breite 50 mm), auf der Deckenunterseite bündig mit der 

Mineralfaserplatte abschließend positioniert. Der Streifen aus  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 ist stramm um die Rohre zu wickeln 

(Anzahl der Lagen gemäß Tabelle) und mit handelsüblichem Gewebeklebeband zu befestigen, sodass die Umwicklung eng am Rohr anliegt. 

Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Gewebeband bzw. Rohr und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 

5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt.

 

1 = Massivdecke, 2 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 

3 = Ringspalt max. 10 mm breit vollständig verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 4 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm, 

5 = Wickel aus  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50, 6 = Brennbares Rohr / Kunststoffrohr 

Hinweis: Diese Montageanleitung soll Sie beraten. Sie ersetzt nicht die Angaben der hierfür zugrunde-

liegenden allgemeine Bauartengenehmigung aBG Z-19.53-2449. Die aBG Z-19.53-2449 muss vollständig 

und in ausgedruckter Form an der Einbaustelle vorliegen. 
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6.1.1. Brennbare Rohre mit  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

Rohrgruppe Rohr / Material
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)

Lagen 

 HENSOTHERM®

7 KS  Gewebe 50

A1 PVC-U, PVC-H, PVC-C

≤ 50 2,4 – 3,7 2

75 3,6 – 5,6 3

90 4,3 – 6,7 4

≤ 50 3,0 2

B1
PE, PE-HD, LDPE, PE-X, PP, ABS, ASA, PB, 

mineralfaserverstärktes PP 

75 3,0 3

90 3,5 4

≤ 40 1,8 2

C1 PP-HT

50 1,8 2

75 1,9 3

90 2,2 4

56 3,2 2

D Geberit Silent-dB20

75 3,6 3

90 5,5 4

32 2,0 2

40 2,0 2

E Geberit Silent-PP

50 2,0 2

75 2,6 3

90 3,1 4

75 3,8 3

90 4,5 4

F POLO-KAL 3S

75 2,6 3

90 3,0 4

110 4,8 4

G POLO-KAL NG

32 1,8 2

40 1,8 2

50 2,0 2

75 2,6 3

90 3,0 4
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Einbau Decke | Brennbare Rohre | Rohrmanschette AWM II

6.2. Konstruktionsangaben

Abschottung: Brennbare Rohre aus Kunststoff in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Rohr und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) 

vollständig ausgefüllt. Die Rohrmanschetten vom Typ "AWM II" sind in der zum jeweiligen Rohraußendurchmesser passenden kleinsten 

Größe zu verwenden und nur deckenunterseitig anzuordnen. Die Rohrmanschetten müssen mit Hilfe von durchgehenden Gewindestangen 

M6, passenden Muttern und min. 40 mm großen Unterlegscheiben an den Mineralfaserplatten befestigt werden. 

 

1 = Massivdecke, 2 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 

3 = Rohrmanschette befestigt mit durchgehenden Gewindestangen M6, 4 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm, 5 = Ringspalt max. 10 mm breit 

vollständig verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 6 = Brennbares Rohr / Kunststoffrohr  

6.2.1. Brennbare Rohre mit Rohrmanschette AWM II

Rohrgruppe Rohr / Material
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)

A2 PVC-U, PVC-H, PVC-C

≤ 50 1,8 – 5,6

63 1,9 – 7,0 

75 1,8 – 8,4

90 1,8 – 12,3

110 1,8 – 12,3

125 2,5 – 11,4

B2
PE, PE-HD, LDPE, PE-X, PP, ABS, ASA, PB, 

mineralfaserverstärktes PP 

≤ 50 1,8 – 4,6

63 2,0 – 5,8

75 2,3 – 6,8

90 2,8 – 8,2

110 2,7 – 10,0

125 3,1 – 11,4

C2 PP-HT

≤ 50 1,8 – 3,0

63 1,8 – 3,1

75 1,9 – 3,1

90 2,2 – 3,7

110 2,7 – 4,4
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Einbau Decke | Aluminium-Verbundrohre mit Streckenisolierung aus Mineralwolle RS800 

6.3. Konstruktionsangaben

Abschottung: Aluminium-Verbundrohre in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott.

Die Rohre werden mit einer lokalen mindestens 500 mm langen im Schott durchgängigen (LS) Streckenisolierung aus Mineralwolle 

ROCKWOOL RS800 versehen (Isolierdicke gem. Tabelle). Die Länge der symmetrisch zur Schottmitte angebrachten Streckenisolierung darf 

vergrößert, aber nicht verkürzt werden, vollständige Isolierung (CS) ist ebenfalls zulässig. Bei der Befestigung der Streckenisolierungen 

sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen. Zusätzliche Maßnahmen (z. B. Stahlbänder oder Draht ≥ 0,6 mm) sind anzuordnen, um ein 

Herabrutschen der Streckenisolierung zu verhindern. Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Streckenisolierung und Mineralfaser-

platten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt.

 

1 = Massivdecke, 2 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 

3 = Ringspalt max. 10 mm breit vollständig verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 4 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm, 

5 = Isolierung (durchgängig), 6 = Aluminium-Verbundrohr  

6.3.1. Aluminium-Verbundrohre mit Streckenisolierung aus Mineralwolle RS800

Rohrgruppe
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)

Aluminiumschichtdicke

(mm)

Isolierdicke

(mm)

Min. Isolierlänge *

(mm)

I

16 2,0 0,4 – 0,5 20 – 80

LS 500

32 3,0 – 3,2 0,6 – 0,85 20 – 80

32 3,0 – 4,7 0,4 – 0,5 20 – 80

40 3,5 0,8 – 1,0 20 – 80

40 4,0 – 6,0 0,5 – 0,6 20 – 80

50 4,0 0,8 – 1,2 20 – 80

50 4,5 0,7 20 – 80

63 4,5 – 6,0 0,8 – 1,5 30 – 80

75 4,7 – 5,0 0,9 – 1,5 30 – 80

* LS (Local Sustained) = Im Schott durchgängige Streckenisolierung der Leitung
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Einbau Decke | Aluminium-Verbundrohre mit FEF-Isolierung |  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50

6.4. Konstruktionsangaben

Abschottung: Aluminium-Verbundrohre mit einer kontinuierlichen durchgehenden (CS) Isolierung aus fl exiblem Elastomerschaum (FEF) 

bzw. Synthesekautschuk Typ AF/ArmaFlex (Isolierdicken siehe Tabelle) in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Die Isolierung muss gemäß den Herstellerangaben am Rohr befestigt sein. Die Rohre werden umwickelt mit zwei Längen  HENSOTHERM® 

7 KS  Gewebe 50 (Breite 50 mm), jeweils bündig mit den Außenseiten der Mineralfaserplatten bzw. der Deckenoberseite und der Decken-

unterseite positioniert. Die beiden Streifen aus  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50 sind stramm um die Isolierung zu wickeln (Anzahl der 

Lagen gemäß Tabelle) und mit handelsüblichem Gewebeklebeband zu befestigen, sodass die Umwicklungen eng am Rohr anliegen. Der 

max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Gewebeband und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) 

vollständig ausgefüllt.

 

1 = Massivdecke, 2 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 

3 = Wickel aus  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50, 4 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm, 5 = Ringspalt max. 10 mm breit vollständig verfüllt mit 

 HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 6 = Isolierung (durchgängig), 7 = Aluminium-Verbundrohr

6.4.1. Aluminium-Verbundrohre mit FEF-Isolierung und  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50

Rohrgruppe
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)

Aluminiumschichtdicke

(mm)

Isolierdicke

(mm)

Lagen

HENSOTHERM®

7 KS Gewebe 50

J

16 2,0 0,4 – 0,5 13,0 – 36,5 1

20 2,25 0,5 – 0,6 13,5 – 36,5 1

25 2,5 0,7 13,5 – 36,5 1

32 3,0 – 3,2 0,6 – 0,85 9,0 – 36,5 1

32 3,0 – 4,7 0,4 – 0,5 9,0 – 36,5 1

40 3,5 0,8 – 1,0 13,5 – 36,5 1

40 4,0 – 6,0 0,5 – 0,6 13,5 – 36,5 1

50 4,0 0,8 – 1,2 13,5 – 40,5 2

50 4,5 0,7 13,5 – 40,5 2

63 4,5 – 6,0 0,8 – 1,5 13,5 – 40,5 2

75 4,7 – 5,0 0,9 – 1,5 14 – 40,5 2
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Einbau Decke |Aluminium-Verbundrohre ohne Isolierung  |  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50

6.5. Konstruktionsangaben

Abschottung: Aluminium-Verbundrohre ohne Isolierung in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Die Rohre werden umwickelt mit einer Länge  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50 (Breite 50 mm), bündig mit der Außenseite in der unteren 

Mineralfaserplatte und der Deckenunterseite positioniert. Der Streifen aus  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50 ist stramm um die Rohre 

zu wickeln (Anzahl der Lagen gemäß Tabelle) und mit handelsüblichem Gewebeklebeband zu befestigen, sodass die Umwicklungen eng 

am Rohr anliegen. Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Gewebeband bzw. Rohr und Mineralfaserplatte wird von beiden Seiten mit 

 HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt.

 

1 = Massivdecke, 2 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 

3 = Ringspalt max. 10 mm breit vollständig verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 4 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm, 

5 = Wickel aus  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50, 6 = Aluminium-Verbundrohr

6.5.1. Aluminium-Verbundrohre ohne Isolierung mit  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50

Rohrgruppe
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)

Aluminiumschichtdicke

(mm)

Lagen

HENSOTHERM®

7 KS Gewebe 50

K

32 3,0 0,7 3

40 3,5 0,8 4

50 4,0 0,8 4

63 4,5 0,9 4
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Einbau Decke | Nichtbrennbare Rohre mit Isolierung aus Mineralwolle (LS, CS)

6.6. Konstruktionsangaben

Abschottung: Nichtbrennbare Rohre aus Kupfer oder Stahl (beinhaltet auch Edelstahl oder Stahlguss) in einem  HENSOMASTIK® EI 90 

2 x 50 mm Kombischott.

Die Rohre werden mit einer lokalen mindestens 2000 mm langen im Schott durchgängigen (LS) Streckenisolierung aus Mineralwolle 

ROCKWOOL RS 800 versehen (Isolierdicke gem. Tabelle). Die Länge der symmetrisch zur Schottmitte angebrachten Streckenisolierung darf 

vergrößert, aber nicht verkürzt werden. Eine vollständige durchgängige Isolierung (CS) aus Mineralwolle KLIMAROCK ist ebenfalls zulässig 

(Isolierdicke gem. Tabelle). Bei der Befestigung der Streckenisolierungen sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen. Zusätzliche 

Maßnahmen (z. B. Stahlbänder oder Draht ≥ 0,6 mm) sind anzuordnen, um ein Herabrutschen der Streckenisolierung zu verhindern. Der 

max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Isolierung und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) 

vollständig ausgefüllt.

 

1 = Massivdecke, 2 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 

3 = Ringspalt max. 10 mm breit vollständig verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 4 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm, 

5 = Isolierung (durchgängig), 6 = Nichtbrennbares Rohr

6.6.1. Nichtbrennbare Rohre mit Isolierung aus Mineralwolle (LS, CS)

Rohrgruppe Rohr / Material
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)
Isolierung

Isolierdicke

(mm)

Min. Isolierlänge *

(mm)

L

Kupfer, Stahl ≤ 22 1,0 – 14,2 RS800 20 LS 2000

Kupfer, Stahl ≤ 22 1,0 – 14,2 Klimarock 20 CS

Kupfer, Stahl ≤ 54 1,5 – 14,2 RS800 20 LS 2000

Kupfer, Stahl ≤ 54 1,5 – 14,2 Klimarock 20 CS

Stahl ≤ 88,9 3,2 – 14,2 Klimarock 30 CS

Stahl ≤ 139,7 4,0 – 14,2 RS800 30 LS 2000

*  LS (Local Sustained) = Im Schott durchgängige Streckenisolierung der Leitung

CS (Continuous Sustained) = Kontinuierliche bzw. vollständige im Schott durchgängige Isolierung der Leitung
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Einbau Decke | Nichtbrennbare Rohre mit Isolierung aus Mineralwolle (LI)

6.7. Konstruktionsangaben

Abschottung: Nichtbrennbare Rohre aus Kupfer oder Stahl (beinhaltet auch Edelstahl oder Stahlguss) in einem  HENSOMASTIK® EI 90 

2 x 50 mm Kombischott.

Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Isolierung und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP 

(Spachtel) vollständig ausgefüllt. Die Rohre werden mit einer lokalen mindestens 2 x 1000 mm langen im Schott unterbrochenen (LI) 

Streckenisolierung aus Mineralwolle ROCKWOOL RS 800 versehen (Isolierdicke gem. Tabelle). Die Länge der beidseitig auf Stoß an die 

Mineralfaserplatten herangeführten Streckenisolierung darf vergrößert, aber nicht verkürzt werden. Bei der Befestigung der Streckenisolie-

rungen sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen. Zusätzliche Maßnahmen (z. B. Stahlbänder oder Draht ≥ 0,6 mm) sind anzuordnen, 

um ein Herabrutschen der Streckenisolierung zu verhindern. 

 

1 = Massivdecke, 2 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 

3 = Ringspalt max. 10 mm breit vollständig verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 4 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm, 

5 = Isolierung (unterbrochen), 6 = Nichtbrennbares Rohr

6.7.1. Nichtbrennbare Rohre mit Isolierung aus Mineralwolle (LI)

Rohrgruppe Rohr / Material
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)
Isolierung

Isolierdicke

(mm)

Min. Isolierlänge *

(mm)

L

Kupfer, Stahl ≤ 22 1,0 – 14,2 RS800 20 LI 2 x 1000

Kupfer, Stahl ≤ 22 1,0 – 14,2 Klimarock 20 LI 2 x 1000

Kupfer, Stahl ≤ 54 1,5 – 14,2 RS800 20 LI 2 x 1000

Stahl ≤ 139,7 4,0 – 14,2 RS800 30 LI 2 x 1000

*  LI (Local Interrupted) = Im Schott unterbrochene Streckenisolierung der Leitung
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Einbau Decke  | Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung |  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 125

6.8. Konstruktionsangaben

Abschottung: Nichtbrennbare Rohre aus Kupfer oder Stahl (beinhaltet auch Edelstahl oder Stahlguss) mit vollständiger (CS) oder min. 

1000 mm langer lokaler (LS) durchgängiger Isolierung aus fl exiblem Elastomerschaum (FEF) bzw. Synthesekautschuk (Typ und Isolierdicken 

siehe Tabelle) in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Die Isolierung muss gemäß den Herstellerangaben am Rohr befestigt sein. Die Länge der symmetrisch zur Bauteilachse angebrachten Streckeniso-

lierung darf vergrößert, aber nicht verkürzt werden. Die Rohre werden umwickelt mit einer Länge  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 125 (Breite 125 mm), 

bündig mit der Oberseite der unteren Mineralfaserplatte positioniert und auf der Deckenunterseite 75 mm über die Mineralfaserplatte überstehend. Die 

Streifen aus  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 125 sind stramm um die Isolierung zu wickeln (Anzahl der Lagen gemäß Tabelle) und mit handelsüblichem 

Gewebeklebeband zu befestigen, sodass die Umwicklungen eng am Rohr anliegen. Das herausstehende Ende des  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 125 

wird ggf. mit Stahldraht (Durchmesser ≥ 1 mm) fi xiert, um ein Aufrollen und Herabrutschen zu verhindern. Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen 

Gewebeband bzw. Isolierung und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt.

 

1 = Massivdecke, 2 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 

3 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm, 4 = Ringspalt max. 10 mm breit vollständig verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 

5 = Wickel aus  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 125, 6 = Isolierung (durchgängig), 7 = Nichtbrennbares Rohr

6.8.1. Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung und  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 125  

Rohrgruppe Rohr / Material
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)
Isolierung

Isolierdicke

(mm)

Lagen 

HENSOTHERM®

7 KS  Gewebe 125

M1

Kupfer, Stahl ≤ 15 1,0 – 14,2 AF/ArmaFlex 11,0 – 13,0 1

Kupfer, Stahl ≤ 15 1,0 – 14,2 ArmaFlex LS 11,0 – 13,0 1

Kupfer, Stahl ≤ 15 1,0 – 14,2 ArmaFlex Ultima 11,0 – 13,0 1

Kupfer, Stahl ≤ 15 1,0 – 14,2 Kaifl ex KKplus 11,0 – 13,0 1

Kupfer, Stahl 16 – 22 1,0 – 14,2 AF/ArmaFlex 18,0 2

Kupfer, Stahl 22 – 54 1,5 – 14,2 AF/ArmaFlex 21,0 – 28,5 2

Kupfer, Stahl 22 – 54 1,5 – 14,2 ArmaFlex LS 21,0 – 28,5 2

Kupfer, Stahl 22 – 54 1,5 – 14,2 ArmaFlex Ultima 21,0 – 28,5 2

Kupfer, Stahl 22 – 54 1,5 – 14,2 Kaifl ex KKplus 21,0 – 28,5 2

Stahl 54 – 60,3 2,9 – 14,2 AF/ArmaFlex 29,0 2

Stahl 60,3 – 88,9 3,2 – 14,2 AF/ArmaFlex 21,0 – 30,5 2

Stahl 60,3 – 88,9 3,2 – 14,2 ArmaFlex LS 21,0 – 30,5 2

Stahl 60,3 – 88,9 3,2 – 14,2 ArmaFlex Ultima 21,0 – 30,5 2

Stahl 60,3 – 88,9 3,2 – 14,2 Kaifl ex KKplus * 21,0 – 30,5 2

* Nur CS (Continuous Sustained) = Kontinuierliche bzw. vollständige im Schott durchgängige Isolierung der Leitung zulässig
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Einbau Decke  | Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung |  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

6.9. Konstruktionsangaben

Abschottung: Nichtbrennbare Rohre aus Kupfer oder Stahl (beinhaltet auch Edelstahl oder Stahlguss) mit vollständiger durchgängiger (CS) 

Isolierung aus fl exiblem Elastomerschaum (FEF) bzw. Synthesekautschuk (Typ und Isolierdicken siehe Tabelle) in einem  HENSOMASTIK® 

EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Die Isolierung muss gemäß den Herstellerangaben am Rohr befestigt sein. Die Rohre werden umwickelt mit zwei Längen  HENSOTHERM® 

7 KS  Gewebe 50 (Breite 50 mm), jeweils bündig mit den Außenseiten der Mineralfaserplatten bzw. der Deckenoberseite und der Decken-

unterseite positioniert. Die beiden Streifen aus  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50 sind stramm um die Isolierung zu wickeln (Anzahl der 

Lagen gemäß Tabelle) und mit handelsüblichem Gewebeklebeband zu befestigen, sodass die Umwicklungen eng am Rohr anliegen.

 Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Gewebeband und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP 

(Spachtel) vollständig ausgefüllt.

 

1 = Massivdecke, 2 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 

3 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm, 4 = Ringspalt max. 10 mm breit vollständig verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 

5 = Wickel aus  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50, 6 = Isolierung (durchgängig), 7 = Nichtbrennbares Rohr

6.9.1. Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung und  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50 

Rohrgruppe Rohr / Material
Durchmesser

(mm)

Wanddicke

(mm)
Isolierung

Isolierdicke

(mm)

Lagen 

HENSOTHERM®

7 KS Gewebe 50

M2

Kupfer, Stahl ≤ 15 1,0 – 14,2 AF/ArmaFlex 11,0 1

Kupfer, Stahl 15 – 42 1,2 – 14,2 AF/ArmaFlex 13,5 – 36,5 2

Kupfer, Stahl 42 – 54 1,5 – 14,2 AF/ArmaFlex 13,5 – 38,0 2

Stahl 54 – 88,9 3,2 – 14,2 AF/ArmaFlex 14,5 – 41,5 2
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Einbau Decke  | Kabel, Kabelbündel und Kabeltragekonstruktionen

6.10. Konstruktionsangaben

Abschottung: Kabel aller Arten (keine Hohlleiter) einzeln oder im Bündel mit/ohne Kabeltragekonstruktionen in einem  HENSOMASTIK® 

EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Die Kabel dürfen zu Kabellagen zusammengefasst und auf Kabeltragekonstruktionen verlegt sein. Die Kabeltragekonstruktionen 

(Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) dürfen aus Stahl-, Aluminium- oder Kunststoffprofi len bestehen. Der max. 10 mm breite Ringspalt 

zwischen Kabeln, Kabeltragekonstruktionen und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) 

vollständig ausgefüllt. Die Kabel und Kabeltragekonstruktionen müssen zu beiden Seiten der Abschottung auf einer Länge von jeweils 

mindestens 300 mm, gemessen ab der Oberfl äche der Mineralfaserplatten, mit der Ablationsbeschichtung  HENSOMASTIK 5 KS Farbe 

oder  HENSOMASTIK 5 KS viskos mit einer Trockenschichtdicke von mindestens 2 mm beschichtet werden. Die Kabel und die Kabeltrage-

kon struktionen müssen vor dem Aufbringen der Beschichtung gereinigt und ggf. auch entfettet werden. Ein eventuell vorhandener 

Korrosionsschutz der Kabeltragekonstruktionen muss mit der Beschichtung verträglich sein.

 

1 = Massivdecke, 2 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm auf Stoß, 3 = Beschichtung mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos 

(Länge ≥ 300 mm, TSD ≥ 2 mm), 4 = Ringspalt max. 10 mm breit verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 5 = Außenseiten beschichtet mit 

 HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 6 = Kabel und Kabeltragekonstruktionen

6.10.1. Kabel, Kabelbündel und Kabeltragekonstruktionen

Leitung
Max. Durchmesser Kabelbündel

(mm)

Max. Durchmesser Einzelkabel

(mm)

Kabel aller Arten (keine Hohlleiter), 

Einzelkabel
- 21

Kabel aller Arten (keine Hohlleiter), 

Kabelbündel
100 21
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Einbau Decke  | Einzelne fl exible Elektro-Installationsrohre (EIR) mit/ohne Kabel

6.11. Konstruktionsangaben

Abschottung: Einzelne fl exible Elektro-Installationsrohre (EIR) mit/ohne Kabel aller Arten (keine Hohlleiter) in einem  HENSOMASTIK® EI 90 

2 x 50 mm Kombischott. 

Die Rohre werden umwickelt mit einer Länge  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50 (Breite 50 mm), bündig mit der Außenseite in der unteren 

Mineralfaserplatte und der Deckenunterseite positioniert. Der Streifen aus  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50 ist stramm um die Rohre 

zu wickeln (Anzahl der Lagen gemäß Tabelle) und mit handelsüblichem Gewebeklebeband zu befestigen, sodass die Umwicklungen eng 

am Rohr anliegen. Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Gewebeband bzw. Rohr und Mineralfaserplatte wird von beiden Seiten 

mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt. Ebenso werden die Enden der beidseitig jeweils mindestens 25 cm weit 

überstehenden Elektro-Installationsrohre verschlossen.

 

1 = Massivdecke, 2 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 

3 = Ringspalt max. 10 mm breit vollständig verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 4 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm, 

5 = Wickel aus  HENSOTHERM® 7 KS  Gewebe 50, 6 = Einzelnes fl exibles Elektro-Installationsrohr (EIR) mit/ohne Kabel

5.11.1. Einzelne fl exible Elektro-Installationsrohre (EIR) mit/ohne Kabel mit  HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 

Leitung

Max. Durchmesser 

einzelnes EIR

(mm)

Max. Durchmesser 

Einzelkabel

(mm)

Lagen 

HENSOTHERM®

7 KS Gewebe 50

Einzelnes fl exibles Elektro-Installations-Rohr 

(EIR) mit/ohne Kabel aller Arten 

(keine Hohlleiter)

32 21 2
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Einbau Decke | Bündel fl exibler Elektro-Installationsrohre (EIR) mit/ohne Kabel | Rohrmanschette AWM II

6.12. Konstruktionsangaben

Abschottung: Bündel fl exibler Elektro-Installationsrohre (EIR) mit einem Durchmesser von 125 mm mit/ohne Kabel aller Arten (keine 

Hohlleiter) in einem  HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombischott. 

Der max. 10 mm breite Ringspalt zwischen Elektro-Installationsrohren und Mineralfaserplatten wird von beiden Seiten mit  HENSOMASTIK® 

5 KS SP (Spachtel) vollständig ausgefüllt. Ebenso werden die Enden der beidseitig jeweils mindestens 25 cm weit überstehenden Elektro-

Installationsrohre verschlossen. Die Rohrmanschetten vom Typ "AWM II" sind in der zum jeweiligen Rohraußendurchmesser passenden 

kleinsten Größe zu verwenden und nur deckenunterseitig anzuordnen. Die Rohrmanschetten müssen mit Hilfe von durchgehenden 

Gewindestangen M6, passenden Muttern und min. 40 mm großen Unterlegscheiben an den Mineralfaserplatten befestigt werden. 

 

1 = Massivdecke, 2 = Außenseiten beschichtet mit  HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos (TSD ≥ 1 mm), umlaufend ≥ 20 mm breit, 

3 = Mineralfaserplatten 2 x ≥ 50 mm, 4 = Ringspalt max. 10 mm breit vollständig verfüllt mit  HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel), 

5 = Rohrmanschette befestigt mit durchgehenden Gewindestangen M6, 6 = Bündel fl exibler Elektro-Installationsrohre (EIR) mit/ohne Kabel, 

6.12.1. Bündel fl exibler Elektro-Installationsrohre (EIR) mit/ohne Kabel mit Rohrmanschette AWM II

Leitung

Max. Durchmesser 

EIR-Bündel

(mm)

Max. Durchmesser 

einzelnes EIR

(mm)

Max. Durchmesser 

Einzelkabel

(mm)

Bündel fl exibler Elektro-Installations-Rohre 

(EIR) mit/ohne Kabel aller Arten 

(keine Hohlleiter)

125 64 21
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Wir haben die Bauartgenehmigungen (aBG) und European Technical 

Assessments (ETA) für unsere Brandschutzsysteme für Abschottun-

gen für Sie digitalisiert!

Ihre Vorteile im Überblick:

  In nur 5 Schritten zum passenden Produktsystem

  Zugriff auf alle relevanten Produktinformationen und Dokumente

  Bestimmungen für Planung, Bemessung und 

Ausführung auf einen Blick

  Volltextsuche und Quickfi lter für geprüfte Leitungen

  Unterstützung bei der Planung des Materialbedarfs

  Verschiedene Druckfunktionen

  Schnell und intuitiv zu bedienen

  Läuft auf allen gängigen Webbrowsern

  Optimiert für Nutzung am PC und auf dem Tablet

 Kostenlos

Weitere Vorteile für registrierte Nutzer:

  Strukturierte Projektverwaltung im privaten Bereich

  Unterstützung bei der Planung des Materialbedarfs für ein größe-

res Projekt

  Erleichterte Projektdokumentation durch persönliche Notizen und 

Kontaktinformationen der Projektpartner

  Angebotsanfrage auf Basis der Planungsdaten

  Schneller Support bei Fragen rund um die 

Zulassungskonformität des Projektes

  Erstellung von BIM-Objekten

Jetzt unverbindlich ausprobieren unter 

www.rudolf-hensel.de/product-selector 

Nach Auswahl des Produktsystems ermöglicht die innovative, tabel-

larische Darstellung aller geprüften Leitungen inkl. einer Volltext-

suche und Quickfi lter für Medientypen das schnelle und einfache 

Überprüfen der Konformität des geplanten Brandschutzschotts mit 

dem technischen Nachweisdokument.

Wichtige Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung 

des Schotts sind auf einen Blick verfügbar. Die komplette Dokumen-

tation inkl. der Zulassungen, ETAs, Technischen Merkblätter und 

Montageanleitungen können über weiterführende Links abgerufen 

werden. Verschiedene Export-Möglichkeiten und Druckfunktionen 

erleichtern die Zusammenarbeit mit anderen Projektbeteiligten.

Einfaches vernetztes Arbeiten: Wenn Sie sich als Nutzer registrie-

ren, können Sie das Produktsystem in Verbindung mit den ausge-

wählten Durchführungen zudem als „Produkt lösung speichern“ und 

einem Projekt und Bauabschnitt zuordnen. Diese können Sie dann 

in einem privaten Bereich komfortabel und geschützt verwalten, mit 

Zusatzinformationen anreichern und für Ihre Unterlagen ausdrucken.

Konfigurieren Sie jetzt Ihre erste Schottlösung 

mit dem Product Selector.

Der Product Selector öffnet sich in 

einem neuen Browserfenster über 

eine verschlüsselte Verbindung. 

Sie können umgehend, ohne 

Registrierung mit der Konfi guration 

einer individuellen und zugelassenen 

Schottlösung beginnen. 

Überzeugen Sie sich selbst.

NEU!

Product Selector für Brandschutzabschottungen

Jetzt starten!

PRODUCT SELECTOR
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Die vorstehenden Informationen entsprechen dem letzten Stand unserer technischen Prüfungen und Erfahrungen bei der Verwendung dieses Produktes. Der Käufer/Anwender ist dadurch nicht 

von seiner Verpfl ichtung entbunden, unsere Materialien in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht 

zu prüfen. Aus der Verwendung dieses Produktes zu anderen Zwecken oder in anderer als der hier beschriebenen Weise ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, können aus dadurch 

entstandenen Schäden keine rechtlichen Ansprüche gegen uns erhoben werden. Da wir keinen Einfl uss auf die Objektbedingungen und die unterschiedlichen Faktoren haben, die die Verarbeitung 

und Verwendung unseres Produktes beeinfl ussen können, kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen 

Informationen, noch aus einer mündlichen Beratung durch einen unserer Mitarbeiter begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im Übrigen 

gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.rudolf-hensel.de/agb). Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, anzufordern bei der Rudolf Hensel GmbH oder herunter zu laden 

unter www.rudolf-hensel.de.

Für die Beantwortung Ihrer Fragen steht Ihnen unsere Technische Beratung gern zur Verfügung! 

Vollständige Produktmappen und weitere Informationen zum Download fi nden Sie auf www.rudolf-hensel.de
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RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

ISO 9001

Lauenburger Landstraße 11

21039 Börnsen | Germany

Tel. 040 72 10 62-10

Fax 040 72 10 62-52

E-Mail: kontakt@rudolf-hensel.de

Internet: www.rudolf-hensel.de
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Brandschutzsysteme
Fire Protection Systems

Rudolf Hensel GmbH
Lack- und Farbenfabrik

• •

Hinweise

Bei Nachbelegung

Sofern das Abschottungssystem eine Nachbelegung zulässt muss folgendes beachtet werden:

Nach der durchgeführten Nachbelegung ist der bestimmungsgemäße Zustand des Systems wieder herzustellen. 

Die Vorgaben der aBG/ETA/Montageanleitung sind einzuhalten.

Nutzung und Inspektion

Die Brandschutzwirkung des Abschottungssystems ist auf Dauer nur sichergestellt wenn dieses in einem ordnungsgemäßen Zustand 

gehalten wird. Der Bauherr / Auftraggeber muss vom Verarbeiter / ausführenden Betrieb darauf hingewiesen werden.

Entsorgung

Die Materialien sind wie Farb- und Lackabfälle zu behandeln. Die jeweiligen nationalen Gesetze und Vorschriften sind zu beachten.

Kennzeichnung (D / CH)

Nach Fertigstellung der Installation sind die Abschottungen mit dem dafür vorgesehehen Kennzeichnungsschild an Wand / Decke dauerhaft 

zu kennzeichnen. 


